
Tabela 5.1.9.1.2(b) 

Proteção de armazenagem interna de paletes de madeira vazios utilizando chuveiros de controle para uso específico 

Tipo de 
chuveiro 

Posição do 
material 

Fator K 
nominal 

Altura máxima de 
armazenagem 

Altura máxima do 
teto/telhado 

Tipo de 
sistema 

Número de chuveiros / pressão 
mínima Duração do 

reservatório 
(horas) ft m ft m 

25 psi 50 psi 75 psi 

(1,7 bar) (3,4 bar) (5,2 bar) 

Gotas 
grandes 

No piso 11,2 20 6,1 30 9,1 
Tubo Molhado 15 15 15 1 ½ 

Tubo Seco 25 25 25 1 ½ 
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