
Tabela 5.2.3.2.1(b) 

Critérios de projeto para a proteção de plásticos e borrachas em pilhas sólidas ou paletizadas utilizando chuveiros de controle para 

aplicações específicas (K = 16,8) 

Configuração 
de 

Armazenagem 
Classe 

Altura máxima de 
armazenagem 

Altura máxima do 
edifício Tipo de 

sistema 

Número de chuveiros/ 
pressão mínima 

Duração do 
reservatório 

(horas) ft m ft m /psi /bar 

Paletizada 
Plástico não expandido 

exposto ou em caixas de 
papelão 

25 7,6 30 9,1 Tubo Molhado -- 15 2 

Pilhas Sólidas 
Plástico não expandido 

exposto ou em caixas de 
papelão 

25 7,6 30 9,1 Tubo Molhado -- 15 1 ½ 
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