
TABELA 4 

EXIGÊNCIAS PARA EDIFICAÇÕES EXISTENTES 

PERÍODO DE EXISTÊNCIA DA 
EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE RISCO 

ÁREA CONSTRUÍDA ≤ 750 m² ÁREA CONSTRUÍDA > 750 m² 

e e/ou 

ALTURA ≤ 12 m ALTURA > 12m 

 QUALQUER PERÍODO ANTERIOR 
À VIGÊNCIA DO ATUAL 

REGULAMENTO 

Conforme a Tabela 5 
Conforme IT 43 - Adaptação às 
Normas de Segurança contra 

Incêndio - Edificações Existentes 

NOTAS GERAIS: 
a – Os riscos específicos devem atender às ITCB respectivas e às regulamentações do SvSCI; 
b – As instalações elétricas e o sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) devem estar em 
conformidade com as normas técnicas oficiais. 
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