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Acima de 3023 < H ≤ 3012 < H ≤ 236 < H ≤ 12

TABELA 6M.5

EDIFICAÇÕES DE DIVISÃO M-5 (QUALQUER ÁREA E ALTURA)

Grupo de ocupação e uso GRUPO M - ESPECIAIS

Divisão M-5 (silos, armazenamento de grãos)

x x x x x x

H ≤ 6Térrea

Acesso de Viatura na Edificação

Medidas de Segurança contra Incêndio
Classificação quanto à altura (em metros)

x

Plano de Emergência x1 x1 x1 x1 x1 x1

Saídas de Emergência x x x x x

x

Iluminação de Emergência x2 x2 x2 x2 x2 x2

Brigada de Incêndio x x x x x

x3

Sinalização de Emergência x x x x x x

Controle de Temperatura x3 x3 x3 x3 x3

Alarme de Incêndio x x x x x x

x

Chuveiros Automáticos x3 x3 x3 x3 x3 x3

Extintores x x x x x

Hidrante e Mangotinhos x3 x3 x3 x3 x3 x3

x

NOTAS ESPECÍFICAS:

SPDA x x x x x

Controle de "Pós" x4 x4 x4 x4 x4 x4

Controle de Fontes de Ignição x4 x4 x4 x4 x4 x4

Áreas de risco que possuam mais de um depósito de silagem;

Somente para as áreas de circulação;

Observar regras e condições particulares para essa medida na ITCB-27 (armazenamento em silos);

Nas áreas com acúmulo de pós.

Observar ainda as exigências particulares da ITCB-27 (armazenamento em silos);

As instalações elétricas e o SPDA devem estar em conformidade com as normas técnicas oficiais;

Para subsolos ocupados ver Tabela 7;

Observar ainda as exigências para os riscos específicos das respectivas Instruções Técnicas;

NOTAS GERAIS:
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