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10 PROCEDIMENTOS ESPECIFICOS

10.1 O controle de fumaca é realizado por extracdo
mecanica de fumaca, associada a introdugdo de ar natural ou
mecénica, de modo a assegurar a renovagao e a extracdo do
volume de ar e fumaca do ambiente protegido.

10.2 A extracdo de fumaga pode ser realizada por
dispositivos ligados a ventiladores por meio de dutos ou por
ventiladores instalados diretamente na area a proteger.

10.3 A extragdo visa:

10.3.1 Manter um ambiente seguro nas edifica¢des, durante
0 tempo necessario para abandono do local sinistrado,
evitando os perigos da intoxicacdo e falta de visibilidade pela
fumacga.

10.3.2 Controlar e reduzir a propagacdo de gases quentes e
fumaca entre a é&rea incendiada e areas adjacentes,
diminuindo a temperatura interna e limitando a propagacao
do incéndio.

10.3.3 Proporcionar condicdes, dentro e fora da area
incendiada, que auxiliem as operacbes de busca e
salvamento, localizacao e controle do incéndio.

10.4 O controle de fumaca conforme especificado acima tem
condicbes de emprego diferenciadas, e deve ter
caracteristicas conforme o item 7.2 da Parte 2 desta IT.

10.5 O Controle de fumaga mecanico pode:

10.5.1 Ser um sistema especifico, destinado

exclusivamente a extracdo de fumaca.

10.5.2 Utilizar o sistema normal de ventilagdo ou ar-
condicionado da edificacdo, com dupla funcdo, desde que
este atenda tanto as condi¢des normais de operagdo quanto
aos requisitos para extracdo de fumaga.

10.5.3 Utilizar um sistema conjugado, com o emprego do
sistema de ventilagdo ou ar-condicionado normal da
edificacdo, complementado por um sistema de controle de
fumaca auxiliar.

10.6 Nos casos em que o sistema de ventilagdo ou de ar-
condicionado normal a edificacdo seja utilizado para o
controle de fumacga por extragdo mecanica, estes devem:

10.6.1 Atender as mesmas exigéncias para um sistema
exclusivo de controle de fumaca por extracdo mecanica.

10.6.2 Assegurar o controle (abertura/fechamento) de
todas as partes que compdem o sistema, garantindo a nao
intrusdo de fumaca nas demais areas ndo sinistradas do
edificio.

10.7 Como regra geral se pretende, com o controle de
fumaca, projetar e estabilizar a camada de fumagca em uma
determinada altura, para que as pessoas possam sair em
seguranga deste ambiente ou a brigada de incéndio possa
atuar para o resgate de vitimas e controle e extingdo do
incéndio.

10.8 Para elaboragdo do projeto de controle de fumacga, os
seguintes fatores devem ser observados:

10.8.1 Tamanho do incéndio;
10.8.2 Taxa de liberacédo de calor;

10.8.3 Altura da camada de fumaga;

10.8.4 Tempo para a camada de fumaca descer até a altura
de projeto;

10.8.5 Dimenséo do acantonamento;
10.8.6 Espessura da camada de fumaga;
10.8.7 Temperatura do ambiente;

10.8.8 Temperatura da fumaga;

10.8.9 Introducéo de ar;

10.8.10 Obstéaculos.

10.9 Tamanho do incéndio:

10.9.1 A dimensé&o do incéndio depende do tipo de fogo
esperado e de se estabelecer uma condicdo de estabilidade
para que 0 mesmo seja mantido em um determinado
tamanho.

10.9.2 Para fins de projeto de controle de fumaca, o fogo é
classificado como estavel ou instavel.

10.9.3 O fogo pode ser considerado estavel quando a
edificacao for dotada de meios de supressao automatica do
incéndio (chuveiros automaticos, nebulizadores etc.).

10.9.4 O fogo deve ser classificado como instavel, quando
ndo atender a condi¢do especificada no item 10.9.3.

10.9.5 O tamanho do incéndio das edificacdes deve ser
conforme a tabela abaixo:

Tabela 10: Dimenses do incéndio

Categorias de Tamanho do Perimetro Area

risco incéndio (m) (m) (m2)
Baix&jﬁffoo 3,0x 3,0 12 9
Mﬁgigoﬁg,?ﬁnﬂga 4,0 x 4,0 16 16
Alto (acima de 6.0 x 6,0 o4 36

1.200 MJ/m2)

10.9.5.1 O tamanho do incéndio em edificacdes do Grupo J
(depésitos) serd o resultado da multiplicagdo da area
constante na Tabela 10 pela altura de estocagem.

10.10 EdificagcBes sem protecéo por chuveiros automaticos:

10.10.1 Serd aceita a instalagcdo parcial de sistema de
chuveiros automaticos para a prote¢cdo de subsolos com
ocupacgdo distinta de estacionamento de veiculos nas
edificacOes onde este sistema (chuveiros automaticos) néo é
obrigatério.

10.11 Taxa de liberag&o de calor:

10.11.1 A taxa de liberacdo de calor deve adotar os
parametros da Tabela 11.

10.12  Altura da camada de fumaga:

10.12.1 Uma altura livre de fumaca deve ser projetada de
forma a garantir o escape das pessoas.

10.12.2 A altura da zona livre de fumaga adotada em projeto
deve ser, no minimo, 2,20 m e ndo deve ser superior a 85%
da altura de referéncia do ambiente.

10.13 Onde houver depdsito de mercadorias, caso haja
possibilidade de ocorrer o fenébmeno “flash over”, a camada
de fumaca deve ser projetada a 0,50 m acima do topo dos
produtos armazenados.



10.14 Tempo para a camada de fumaca descer até a
altura de projeto

10.14.1 A posicdo da interface da camada de fumaga a
qualquer tempo pode ser determinada pelas relacdes que
reportam a 3 situagdes:

a. quando nenhum sistema de extracdo de fumaca esta
em operacao;

b.quando a vazdo méssica de extracdo de fumaca for
igual ou superior a vazéo fornecida a coluna da camada
de fumaga;

Cc. quando a vazdo de extracdo de fumaca for menor que a
vazdo fornecida a coluna da camada de fumaga.

10.14.2 Posicdo da camada de fumaga com nenhum
sistema de extragdo em funcionamento:

a. com o fogo na condi¢do estavel, a altura das primeiras
indicagbes da fumaga acima da superficie do piso, ‘Z',
pode ser estimada a qualquer tempo, ‘t, pela equagéo
(1) (onde os célculos abrangendo z/H > 1,0 significam

Tabela 10: Taxa de liberagao de calor

gque a camada de fumaga ndo comecou a descer).
Equacéo (1)
z/H=1,11-0,28 In [(t QV°/ H*®) 1 (A/H?)]
Onde:
z = altura de projeto da camada de fumaca acima do piso (m)
H = altura do teto acima da base do fogo (m)
t = tempo (seg)
Q = taxa de liberac&o de calor de fogo estavel (kW)
A = area do acantonamento (mz).
1) A equacio acima:

b.estd baseada em informacBes experimentais
provenientes de investigagbes utlizando areas
uniformes (seccionais-transversais), baseadas em uma

altura com proporcdes A/H? que pode variar de 0,9 a 14
e para valores de z/H = 0,2;

c. avalia a posi¢do da camada a qualquer tempo depois da
ignicao.

Ocupagoes liberagéo de Ocupagoes liberagdo de
calor (KW/m*) calor (KW/m?)
Residencial 228 Garratas em PVC empacoladas em caixas 655
Sarvigos de hospedagem 500 da papelio com divisarias
Comercial 500 Garralas de pl:l“ﬂ‘tilﬁ'l'lﬂ
Servigos profissionais 228 empacotadas em calxas de papelfio 1195
Educacional 350 Escaninhos de polietileno, cheios, 1000
Local de reunifio pdblica 500 empilhados
Servigos autemativos 500 Sacos de lixo de polietileno em caixas 280
Servigos de sande e institucionais 500 ampilhadas
Taxa de Filmes de plastico em rolo 980
) Tubos de polipropilenc empacotados
I-1 60 em caixas de papeldo com divisorias 850
-2 280 ampilhadas
3 500 Isclamento de poliuretano empacotado e
empilhado 263
Taxa de
Depdsitos liberagio de Painéis isolados de poliuretano rigido,
calor (KW/m?) espuma em caixas de papelio com 370
Engradado de madeaira 2500 divisorias, empilhadas
Paletes de madeira, empilhados 2150 Painel isclado em poliestireno espuma e
Mdwveis embalados 500 rigido, empilhado
Madeira serrada empilhada 500 Garrafas de poliestireno em caixas de
Madeira compensada empilhada 500 papelio 2695
Produt luldsi I 160
wlos cel . 07 o ger Garrafas de poliestireno empacoladas
Malas do correio 235 em caixas de papeldo com divistrias, 2720
Papelio empilhado 290 empilhadas
SICHOE 03 PApetn Lo Tubos de poliestireno em caixas de 805
Caixas de papelao 150 papelio
Caixas d I& divisdri
ar:lx::adaa,;:aw © com divisorias 325 Tubos de poliestirono colocados em caixas 1105
P de papeldo, empilhadas
Caixas de papeldo, produtos alétricos 145 : —
Produtos empacotados 315 :‘I;:l;ﬁ:::;;nnqu&do L A 305
Componentes de fibra de vidro em caixas
de papelio 180 Partes de brinquedao de poliestireno 390
Livros, mdvais 720
Compartimentos em fibra de vidro em 275 ¥
caixas de papeldo, empilhados Alcool 740
Garrafas pldsticas em caixas de papeldo, 940 Gasolina 1590
empilhadas Oleo combustivel 1470




10.14.3 Posicdo da camada de fumaca com a extracdo de
fumaca em operagéo:

a.vazao massica de extracdo de fumaga igual a vazéo
massica de fumaca fornecida pelo incéndio.

1) depois que o sistema de extragdo estiver operando
por um determinado periodo, sera estabelecida uma
posicdo de equilibrio na altura da camada de fumaga,
desde que vazdo massica de extragdo for igual a
vazao massica fornecida pela coluna a base do fogo;

2) uma vez determinada esta posicdo, deve ser mantido
o equilibrio, desde que as vazfes massicas
permanegam iguais.

b.vazdo massica de extracdo de fumaca diferente da
vazdo massica de fumaca fornecida pelo incéndio.

1) com a vazdo massica fornecida pela coluna de
fumaga a base do fogo maior que a vazdo massica de
extracdo, ndo havera uma posicdo de equilibrio para
camada de fumaga;

2) neste caso, a camada de fumagca ird descer, ainda
que lentamente, em fungcdo da vazdo massica de
extracdo ser menor;

3) nesta condicdo, o estudo da situacdo deve ser
apresentado por meio de Comissdo Técnica Ordinaria,
utilizando-se de modelos algébricos ou modelos
dimensionados por softwares de modelagem para
andlise de mecénica dos fluidos. Como base, uma
vasta literatura pode ser encontrada na NFPA 92 e no
Handbook of Smoke Control Engineering — ASHRAE.

10.15 Altura da chama:

Na determinacgdo da altura da chama proveniente da base do
fogo, deve-se adotar a seguinte equacao:

Equacéo (2)

z:=0,166 Qc 2°

Onde:

z, = limite de elevagdo da chama (m)

Qc = por¢éo convectiva da taxa de liberacdo de calor (kW)

10.16 Dimensionamento da massa de fumaca a ser extraida:

10.16.1 Na determinacdo da massa de fumaca gerada pelo
incéndio, duas condi¢des podem ocorrer:

a. altura (z) da camada de fumaga ser superior a altura (z1)
da chama, ou seja: (z > z1);

b. altura da camada de fumaca (z) igual ou inferior a altura
(z1) da chama, ou seja: (z < z1).

10.16.2 Para a condicao (z > z1), a massa de fumaca gerada
€ determinada pela seguinte equacéo:

Equacéo (3)

m = 0,071 Qc*® z°® + 0,0018 Q. (z > z1)

Onde:

m = vazdo massica da coluna de fumaca para a altura z
(kgls)

z = altura de projeto da camada de fumaga acima do piso

Qc = porcdo convectiva da taxa de liberacdo de calor,
estimada em 70% da taxa de liberacéo de calor (Q) (kW)

10.16.3 Para a condicao (z < z;1), a massa de fumaca gerada
€ determinada pela seguinte equacao:

Equacéo (4)

m =0,032 Q.>° z (z < z))

Onde:

m = vazdo massica da coluna de fumaga para a altura z
(kgls)

z = altura de projeto da camada de fumaga acima do piso

Qc = porcdo convectiva da taxa de liberagdo de calor
estimada em 70% da taxa de liberacéo de calor (Q) (KW).
10.17 Volume de fumaca produzido:

10.17.1 Para se obter o volume de fumaca a extrair do
ambiente, a seguinte equacao deve ser utilizada:

Equacéo (5)

V=mlp

Onde:

V = volume produzido pela fumagca (m?/s)

m = vaz&do massica da coluna de fumaga para a altura z
(kgls)

p = densidade da fumaga em kg/m3, de acordo com a
temperatura adotada (0,92 kg/m3 para 70° C e 0,55 kg/m3
para 300° C).

10.17.2 Para compensar 0s possiveis vazamentos nos
registros de trancamento, deve ser previsto um coeficiente de
vazamento minimo de 25% a ser acrescido sobre o resultado
da Equacdo (5) para a selecao dos ventiladores e
dimensionamento dos dutos principais de extragdo de
fumaca.

10.18 Acantonamento:

10.18.1 A area maxima de um acantonamento deve ser de
1.600 m2.

10.18.2 Sera possivel dispensar a
acantonamentos, desde que a:

previsdo dos

a. edificacdo seja do grupo J (deposito); e
b. edifica¢@o possua sistema de chuveiros automaticos.

10.19 Espessura da camada de fumaca:

10.19.1 Para edifica¢cBes que ndo possuam armazenamento
elevado (acima de 1,50 m), a espessura da camada de
fumaca ndo pode ser menor que 15% da altura do local
atendido pelo sistema.

10.19.2 Para edificacdbes que possuam area de
armazenamento elevada (acima de 1,50 m), o projetista deve
considerar:

a. possibilidade de ocorrer o “flash over”,

b.possibilidade de a fumaca esfriar e estratificar,

decorrente:

1) da altura da camada de fumaga estar afastada com
relagdo a origem do incéndio;
2) da existéncia de sistema de chuveiros automaticos,
gue esfriam a fumaca e gases quentes.
10.20 Temperatura ambiente:

10.20.1 Para fins de calculo, deve ser prevista uma
temperatura ambiente de 20° C.

10.21 Temperatura da camada de fumaca:

10.21.1 Para fins de dimensionamento, deve ser prevista a
temperatura da camada de fumaca de:



a. 70° C quando a edificacdo for dotada de protecdo por
sistema de chuveiros automaticos;

b.300° C quando a edificagdo ndo for dotada de protegdo
por sistema de chuveiros automaticos.
10.22 Extracao de fumaga:

10.22.1 Distribuicdo de grelhas de extragdo de fumaca em
espacos amplos:

10.22.2 As grelhas devem ser distribuidas no ambiente de
forma mais uniforme possivel; deve haver, no minimo, uma
grelha a cada 300 m? de area de abrangéncia.

10.22.3 A quantidade de grelhas para sistema de controle de
fumacga mecéanico deve atender a tabela abaixo:

Tabela 12: Maxima vazdo volumétrica por ponto de sucgdo ou
ventilador individual

20,5 (1) <02 (2)
21,0 <12
215 <35
220 <7,0
225 <12,0

(1) Aplicavel também para camadas de fumaga de altura < 0,5 m, desde que
0s pontos de succdo estejam posicionados para cima.

(2) Em locais com pé direito baixo, onde ndo seja possivel haver maior
espessura de camada de fumaga, a utilizagdo de vazdo volumétrica de maior
magnitude por ponto de extracdo pode ser admitida mediante avaliagdo em
Comisséo Técnica.

10.23 Introducéo do ar:

10.23.1 Aintroducao de ar para controle de fumaca pode ser
realizada por meios naturais ou mecanicos, da seguinte
forma:

a. Naturalmente:

1) por meio de portas, janelas, venezianas etc.,
posicionadas abaixo da camada de fumaga;

2) caso a velocidade de entrada de ar seja superior a 1
m/s, a camada de fumaca deve ser projetada a 1,5 m
acima das aberturas consideradas;

3) caso a velocidade de entrada de ar seja menor que 1
m/s, a camada de fumaga pode ser projetada a 0,5 m
acima das aberturas consideradas;

4) a velocidade maxima nas aberturas de entrada de ar
ndo deve ser superior a 2 m/s e a vazao volumétrica
deve ser igual a de extragao;

5) caso haja impossibilidade técnica de prever entrada
de ar no acantonamento, esta pode ser prevista pelas
aberturas de introdugcdo de ar dos acantonamentos
adjacentes a area incendiada;

6) a introdugéo de ar em edificagBes com pavimentos
interligados como, por exemplo, centros comerciais
“shopping centers”, pode ser realizada pelas portas de
acesso e demais aberturas localizadas no térreo. As
portas e demais aberturas utilizadas para este fim
devem ter abertura automatica acionada pelo sistema
de deteccdo de fumaca;

7) a introducdo de ar para os pavimentos superiores

das edificagbes descritas no item anterior pode ser
realizada pelas aberturas localizadas no térreo e sera
considerada, para fins de célculo, a area efetiva de
abertura entre 0s pavimentos composta por atrios,
escadas ndo enclausuradas e escadas rolantes.

b. por meios mecénicos:

1) realizadas por aberturas de insuflacdo ligadas a
ventiladores por meio de dutos;

2) cuidados devem ser observados pelo projetista a fim
de posicionar (os ventiladores) as aberturas de
insuflagdo no terco inferior do acantonamento,
evitando turbuléncias que podem espalhar a fumaca
ou o fogo. Os ventiladores de introducdo de ar néo
devem captar fumaca oriunda de incéndio, conforme
item 3.1.6 da Parte 1 desta IT;

3) caso haja impossibilidade técnica de prever entrada
de ar no acantonamento, esta pode ser prevista pelas
aberturas de introducdo de ar dos acantonamentos
adjacentes a éarea incendiada; neste caso, ndo ha
necessidade de posicionar as aberturas de insuflagcéo
no terco inferior dos acantonamentos.

4) para efeito de dimensionamento, a velocidade do ar
nas aberturas de insuflacdo ndo deve ser superior a 5
m/s, e sua vazdo volumétrica deve ser da ordem de
60% da vazao das aberturas de extracdo de fumaga, a
temperatura de 20° C.

10.24 Obstaculos:

10.24.1 Os mezaninos sao obstaculos que devem ser
considerados na extragdo de fumaca.

10.24.2 Existem 2 tipos de
considerados:

mezaninos a serem

a. mezaninos permeaveis, que sdo aqueles cujo teto ou
piso superior possui 50% de aberturas, permitindo o
escape e fluidez da fumaca pelo mesmo;

b. mezaninos sélidos, que sdo aqueles que ndo permitem
0 escape da fumagca.

10.24.3 Os mezaninos considerados permeaveis estédo
dispensados da previsdo de sistema de controle de fumagca.
No caso de haver mezaninos sélidos, o estudo da situagédo
deve ser apresentado por meio de Comissdo Técnica
Ordinaria, utilizando-se de modelos algébricos ou modelos
dimensionados por softwares de modelagem para analise de
mecanica dos fluidos. Como base, uma vasta literatura pode
ser encontrada na NFPA 92 e no Handbook of Smoke Control
Engineering — ASHRAE.



ANEXO J
Exemplos de aplicacéo
Exemplo 1

1 Dados do ambiente:

. escritorios;

. &rea de 500,00 mz;

. dimenséo: 20,00 m x 25,00 m x 3,00 m;

. edificio protegido por chuveiros automaticos de teto;

. edificacéo protegida por sistema de detecgéo.
Altitude: 800 m
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2 Dados para projeto:

a. classificacdo segundo I1T14: risco medio;
b. dimenséo do incéndio esperado segundo Tabela 10 — Parte 5:

Tamanho do incéndio = 4,00 m x 4,00 m;

Perimetro = 16 m;

Area = 16,00 mz;

Taxa de liberacao de calor segundo Tabela 11 — Parte 5 = 228,00 Kw/m2.

3 Dimensionamento:

. taxa total de liberacéo de calor (Q) = 228,00 x 16,00 = 3.648,00 Kw;
. altura da camada de fumaga adotada em projeto (z) = 2,20 m;
. tempo para a fumaga atingir a altura de projeto:
. Pela equacédo (1): (célculo da altura da camada de fumaga, sem nenhum sistema entrar em funcionamento)
.z/H=1,11-0,28 In [(tQ"® / H*®3)  (AIH?)];
2,20/3,0 = 1,11 — 0,28 In [(t 3.648"%/3*?) / (500/3%)];
.t=60,23s.
. altura da chama:
i. Pela Equacéo (2) - z; = 0,166 Qc?®
j. z1=0,166 (3.648 x 0,7)**
k.z1=3,83m
I. como z < z;, temos para célculo da massa de fumaga a utilizagdo da Equacéo (4):

>SQ ™ o0 o 60 T o

EQUACAO (4)
m = 0,032 Q:*z (z < z1);
m = 0,032 x 2.553,6*° x 2,20;
m = 7,795 kg/s.
a. calculo da Vazao Volumétrica:

EQUACAO (5)

Para atingir os objetivos descritos em 10.20.1 letra a (p = 0,92 kg/m?® para 70° C):
V =mlp;

V =7,795 /0,92;

V =8,47 m¥s.

a. Deve ser acrescido, para selegdo dos ventiladores e dimensionamento dos dutos, o coeficiente de seguranca de 25%,
conforme previsto no item 10.16.2:

Ve: vazao do extrator
Ve =V x1,25
Ve =8,47x1,25
Ve = 10,59 m3/s (38.124 m3/h)
b. célculo da entrada de ar, conforme item 10.22
Vy: vazao do ventilador de entrada de ar
Vv =Ve x 0,6



V, =10,59 x 0,6
V, = 6,35 m¥s (22.874 m3/h)

Exemplo 2

1 Dados do ambiente:

. escritorios;

. &rea de 500,00 mz;

. dimenséo: 20,00 m x 25,00 m x 3,00 m;

. edificio sem protec¢&o por chuveiros automaticos de teto;
. edificacéo protegida por sistema de detecgéo.

. Altitude: 800 m
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2 Dados para projeto:

a. classificacdo segundo IT 14: risco médio;
b. dimenséo do incéndio esperado segundo Tabela 9 — Parte 5:
Tamanho do incéndio = 4,00 m x 4,00 m;
Perimetro = 16 m;
Area = 16,00 mz.
Taxa de liberacao de calor segundo Tabela 10 — Parte 5 = 228,00 kW/m2.

3 Dimensionamento:

a. taxa total de liberag&o de calor (Q) = 228,00 x 16,00 = 3.648,00 kW;
b. altura da camada de fumaca adotada em projeto (z) = 2,20 m;
c. tempo para a fumagca atingir a altura de projeto:
Pela equacao (1): (célculo da altura da camada de fumaga, sem nenhum sistema entrar em funcionamento)
z/H =1,11 - 0,28 In [(tQ™® / H*3) / (A/H2)];
2,20/3,0 = 1,11 — 0,28 In [(t 3.648"% / 3*?) / (500/3?)];
t=60,23s.
d. altura da chama:
Pela Equacio (2) - z; = 0,166 Q.>°
71 = 0,166 (3.648 x 0,7)%";
71 =3,83m.
€. como z < z;, temos para célculo da massa de fumagca a utilizagdo da Equacao (4):
EQUACAO (4)
m = 0,032 Qc?’/5 z(z<1zy);
m = 0,032 x 2.553,6>" x 2,20;
m = 7,795 Kg/s.
f. célculo da Vazao Volumétrica:
EQUACAO (5)
Para atingir os objetivos descritos em 10.20.1, letra b (p = 0,55 kg/m?® para 300° C):
V=mlp
V =7,795/0,55;
V =14,172 m%s.

g. Deve ser acrescido, para selecdo dos ventiladores e dimensionamento dos dutos, o coeficiente de seguranca de 25%,
conforme previsto no item 10.16.2:

Ve: vazéo do extrator
Ve=Vx1,25
Ve=14,172 x 1,25
Ve = 17,72 m3/s (63.777 m3/h)
h. célculo da entrada de ar, conforme item 10.22
Vy: vazdo de entrada de ar (natural)
Vy=Ve V, = 17,72 m3/s (63.777 m3/h)



Exemplo 3

1 Dados do edificio:

. deposito de livros (J-4);

. area de 1000,00 mz;

. dimens&o: 20,00 m x 50,00 m x 6,00 m;

. estocagem em prateleiras fixas com altura de 4,00 m;
. edificio protegido por chuveiros automaticos de teto;

. edificagdo protegida por sistema de deteccao;

. Altitude: 800 m
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2 Dados para projeto:

a. classificagcdo segundo IT14: risco médio;

b. dimensao do incéndio esperado segundo Tabela 9 — Parte 5:

¢. Tamanho do incéndio = 6,00m x 6,00m;

d. Perimetro = 24 m;

e. Area = 36,00 m2;

f. Taxa de liberagéo de calor segundo Tabela 10 — Parte 5 = 720,00 kW/m2/m;

3 Dimensionamento:

a. taxa total de liberag&o de calor (Q) = 720,00 x 36,00 x 4,00 = 103.680,00 kW,

b. altura da camada de fumaga adotada em projeto (z) = 4,50 m

c. tempo para a fumagca atingir a altura de projeto:

d. Pela Equacéo (1): (Célculo da altura da camada de fumaga, sem nenhum sistema entrar em funcionamento)
z/H = 1,11 - 0,28 In [(tQ™* / H*®3) /1 (AIH?)];
4,5/6,0 = 1,11 — 0,28 In [(t 103.680"% / 6**) / (1000 / 69)];
t=233s

e. altura da chama:

1.Pela Equacdo (2) - z; = 0,166 Qc*®

7, = 0,166 (103.680 x 0,7)*°
z:=14,6 m.

f. como z < z;, temos para calculo da massa de fumaca a utilizagao da Equagéo (4):
EQUACAO (4)
m =0,032 Qc*® z (z < z1);
m = 0,032 x 103.680 *° x 4,5;
m = 118,8 Kg/s.

g. calculo da vazao volumétrica:
EQUACAO (5)
Para atingir os objetivos descritos em 10.20.1 letra a (p = 0,92 kg/m? para 70° C):

V=mlp
V =118,8/0,92
Vv =129,1 m¥s

h. Deve ser acrescido, para selecdo dos ventiladores e dimensionamento dos dutos, o coeficiente de seguranca de 25%,
conforme previsto no item 10.16.2:

Ve: vazéo do extrator
Ve=Vx1,25
Ve=129,1x1,25
Ve = 161,4 m3/s (581.040 m3/h)
i. célculo da entrada de ar, conforme item 11.22.
Vy: vazdo do ventilador de entrada de ar
Vy=Vex0,6V,=161,4x0,6 => V, =96,84 m3/s (348.624 m3/h)



